AMT DER KARNTNER LANDESREGIERUNG
ILV Kérnten, Lebensmitteluntersuchung I—A N D

KARNTEN

Datum | 22.03.2018

Abs Amt der Karntner Landesregierung, Institut fir Lebensmittelsicherheit, U-Zahl W_201 809864

Veterindrmedizin und Umwelt des Landes Kémten, Kirchengasse 43, 9020 Klagenfurt
am Wérthersee i
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Das vorliegende Zeugnis bezieht sich ausschliefllich auf die unter obiger Untersuchungszahl untersuchte Probe. Es unterliegt aufterdem der Gebuhrenpfiicht geman § 14, TP 14 des
Gebuhrengesetzes 1957, wenn es als Ausweis einem unbegrenzten Personenkreis dienen soll und nicht aus Sanitatsricksichten von einer dffentichen Behorde oder einem Amt gefordert
wird. Eine auszugsweise Vervielfaltigung ist ohne schrifiliche Genehmigung der Anstalt nicht zulassig. Privat Gberbrachte Proben sind zur Vorlage bei der Behorde nicht geeignet

AMTLICHES UNTERSUCHUNGSZEUGNIS

WVA: 9122KANG WVA Unterburg
Desinfektion, Aufb.: / - /ohne
Probe: 9122KANG Zapfhahn Waschbecken im WC, Gemeindeamt
Trinkwasser
Auftraggeber: Geme_mde St. Kanzian am Klopeiner See Klopeiner Strafte 5 9122 St. Kanzian am
Klopeiner See
Entnommen ar: 06.03.2018 von: Gerhard Morolz
Eingelangt am: 06.03.2018 Untersuchung: 06.03.2018 - 12.03.2018
PRUFBERICHT
MESSUNGEN VOR ORT INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt” Methode
Probe im Netz Ja M6222
Zeitpunkt Probenahme 10:15 OENORM M 6620
Wassertemperatur 8,2 °C OENORM M 6620
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 583,0 pSiem bis 2500 OENORM EN 27888
Farbung farblos OENORM M 6620
Tribung keine OENORM M 6620
Geruch geruchslos - ;)(bis OENORM M 6620
ohne
Geschmack vor Ort Besonderheiian OENORM M 6620
MIKROBIOLOGIE INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt” Methode
Koloniebildende Einheiten 37°C nicht nachweisbar  keemi || ®* 280 | bis 1000 EN ISO 6222
Koloniebildende Einheiten 22°C 0 KBEMI || e 1000) | ' 599 EN ISO 6222
Escherichia Coli nicht nachweisbar KBE/100ml bis 0 ONORM EN IS0 9308-1
Coliforme Bakterien nicht nachweisbar ~ kBE/oomi || #58* | bis 100 ONORM EN SO 9308-1
Enterokokken nicht nachweisbar KBE/100ml bis 0 ENISO 7899-2

9020 Klagenfurt am Worthersee . Kirchengasse 43 . DVR: 0062413 . Internel. www.lua ktn.gv.at
Amtsstunden (Offnungszeilen): Montag - Donnerstag 7:30 — 16:00 , Freilag 7:30-13:00

IBAN: ATO6 5200 0000 0115 0014 . BIC: HAABAT 2K, Es wird gebeten, bei Uberweisung der Kosten die U-Zahl anzugeben .
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ORGANOLEPTIK INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt” Methode
Farbung (436nm) <0,1 im0 EN ISO 7887
Tribung TEF 0140 er | P00 EN ISO 7027
Geruch 0 e ONORM M6620
Geschmack 0 i e ONORM M6620
CHEMIE INFO
Untersuchung Ergebnis normal” | erlaubt” Methode
Gesamtharte 18,3 °dH bis 24 berechnet
Hydrogenkarbenat 356,8 £+ 35,7 mg/l bis 450 berechnet
Karbonatharte 16,4 *dH bis 22 berechnet
4S=3;urebindungsvermégen bis pH 5899103 J—" i Tk EN I1SO 9963-1
Wassertemperatur 240412 C OENORM M 6616
pH-Wert 773204 6,5-95 DIN EN ISO 10523
Elektrische Leitfahigkeit bei 20°C 583,0 £ 68,3 pSicm bis 2500 EN 27888
TOC <05 mg/l bis § EN 1484
Ammonium [..] 0,0006 mon || O 055)‘ i [ hiss5 berechnet
Calcium gelost 912+46 mg/l bis 400 EN ISO 14911
Chiorid 87404 mon | oo 320) EN 1SO 10304-1
Eisen gesamt <10 R EN ISO 17294-2
Kalium gelost <2 mgfl bis 50 EN ISO 14911
Magnesium gelost 24012 ma/l bis 150 EN ISO 14911
Mangan gesamt <2 Hofl bi5150%§bi5 bis 250 EN ISO 17294-2
Natrium gelost 44102 mat | o 2o0) EN 1SO 14911
Nitrat 17,7+0,9 mg/l bis 50 EN ISO 10304-1
Nitrit <0,01 mg/l bis 0,1 berechnet
Sulfat 11,2+ 06 mot | o ove) EN 1SO 10304-1
lonenbilanz -0,105 mval/l berechnet
Sattigungsindex 0,47 berechnet

""Wert fur Indikatorparameter, (tolerierbar) Iparameterwert Trinkwasserverordnung oder Indikatorparameter sehr hoch- TWV BGBI. 11 304/01

idgF, [..] nicht nachweisbar (Nachweisgrenze), < unter der Bestimmungsgrenze
Zeichnungsberechtigt: 22.03.2018 09:26:18 Mag. Edith Rassi e.h.
** Ende des Priifberichtes, Text ab hier unterliegt nicht der Akkreditierung **

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/
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GUTACHTEN W-201809864

Die vorliegende Wasserprobe entspricht im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen den
Anforderungen der Trinkwasserverordnung, BGBI Il 304/2001 idgF.

Informationen auch unter http://www.lua.ktn.gv.at/



